
阪神高速道路株式会社

年 6 月 4 日

年 6 月 10 日

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.A-16、18 設計書のとおりとお考え下さい。

ご質問の件は契約後に監督員と協議のうえ施工

する場合は、特記仕様補足事項第４章１）に記

載のとおり、設計変更の対象とします。

7階北面にて、ガラス撤去、パネル・ガラリ取

付がありますが、外部足場を設置する計画と考

えて宜しいでしょうか。

B-01
内訳書-22

備品扱いのため工事対象外とお考えください。STEP0について、倉庫ラック撤去と記載ありま

すが、9階内訳書（撤去）に記載がありませ

ん。工事対象外として宜しいでしょうか。工事

対象の場合、材質、サイズ、数量ならびに発生

材の変更後数量をご指示ください。

A-19
内訳書-11、13

設計書のとおりとお考え下さい。

ご質問の件は契約後に監督員と協議のうえ施工

する場合は、特記仕様補足事項第４章１）に記

載のとおり、設計変更の対象とします。

9階平面図（改修）より、仮眠室（9）-（10）間

の間仕切とサッシの取合金物は不要でしょう

か。必要でしたら、7階と同様と考えて宜しい

でしょうか。

特記仕様書（1） ご質問のとおり想定していますが、契約後に監

督員との調整によります。

なお、非常用EVの仕様は以下となります。

寸法：1800×1500×2100、最大荷重：1150kg

仮設工事より、材料等の運搬はC種（既設エレ

ベーター）とありますが、利用可能なEVは、非

常用EVと考えて宜しいでしょうか。また、EV
のかご寸法、積載質量（ｋｇ）も併せてご指示

ください。

A-13 ご質問のとおり想定していますが、契約後に監

督員との調整によります。

現場への移動手段として、非常用EVを借用させ

ていただけると考えて宜しいでしょうか。
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6. 6. 6.

7. 7. 7.

以上以上

M-18
内訳書-66

ユニット参考品番は、FU-70KPSFSとお考え下

さい。

フィルター厚さ：8mm

7階の新設フィルターユニットについて、フィ

ルターの厚みは２５ｔで宜しいでしょうか。

内訳書-11
A-30

設計書のとおりとお考え下さい。

ご質問の件は契約後に監督員と協議のうえ施工

する場合は、特記仕様補足事項第４章１）に記

載のとおり、設計変更の対象とします。

新設SP-3について、フロートガラスｔ4.0、6.0が
使用されておりますが、内訳書には記載ありま

せん。内訳書-11型板ガラス19ｍ2に変更された

と考えて宜しいでしょうか。
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